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中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2018 第 3S 号

住房城乡建设部关于发布国家标准

《建筑设计防火规范 》 局部修订的公告

现批准国家标准 《建筑设计防火规范 )) GB 500 1 6-20 1 4 局

部修订的条文 ， 自 20 1 8 年 10 月 1 日起实施 。 其中，第 5. 1. 3 A 、

5. 4. 4 ( 1 、 2 、 3 、 4 ) 、 5 . 4.4B 、 5 . 5. 8 、 5.5 . 1 3 、 5 . 5 . 1 5 、

5. 5. 17 、 6 . 2 . 2 、 6 .7 . 4A 、 7 . 3 .1 、 7 . 3 . 5 (2 、 3 、 4) 、 8 . 2 .1 、

8. 3. 4 、 8.4.1 、 1 0 . 1. 5 、 1 0 . 3 . 2 、 1 1. o. 4 、 1 1. 0 . 7 (2 、 3 、 4)

条(款) 为强制性条文，必须严格执行 。 经此次修改的原条文

同时废止 。

局 部修订条文及具体内 容在住房 城 乡 建设部 门 户 网 站

(www. mohurd . gov . c n ) 公开， 井将刊登在近期出版的 《工程

建设标准化》 刊物上 。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2018 年 3 月 30 日













堆场的防火间距、成组布置和储量的基本要求;木结构建筑和

城市交通隧道工，程防火设计的基本要求;满足灭火救援要求设

置的救援场地、消防车道、消防电梯等设施的基本要求;建筑供

暖、通风、空气调节和电气等方面的防火要求以及消防用电设

备的电源与配电线路等基本要求 。

与《建筑设计防火规范 )ì GB 50016-2006 和 《 高层民用建

筑设计防火规范 ))GB 50045- 95 (200 5 年版)相比，本规范主要

有以下变化:

1.合并了《建筑设计防火规范 》和《高层民用建筑设计防火

规范 )) ，调整了两项标准间不协调的要求 。 将住宅建筑统一按

照建筑高度进行分类 。

2. 增加了灭火救援设施和木结构建筑两章，完善了有关灭

火救援的要求，系统规定了木结构建筑的防火要求 。

3 . 补充了建筑保温系统的防火要求 。

4. 对消防设施的设置作出明确规定并完善了有关内容;有

关消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的要

求分别由相应的国家标准作出规定 。

5. 适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于 100m 的高

层民用建筑的防火要求。

6 . 补充了有顶商业步行街两侧的建筑利用该步行街进行

安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店营

业厅和展览厅的设计疏散人员密度 。

7. 补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液

氨储罐、液化天然气储罐的防火要求，调整了液氧储罐等的防

火间距 。

8. 完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求 。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执

行 。
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本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解

释，公安部负责日常管理，公安部消防局组织天津消防研究所、

四川消防研究所负责具体技术内容的解释 。

鉴于本规范是一项综合性的防火技术标准，政策性和技术

性强，涉及面广，希望各单位结合工程实践和科学研究认真总

结经验，注意积累资料，在执行过程中如有意见、建议和问题，

请径寄公安部消防局(地址 : 北京市西城区广安 门南街 70 号，

邮政编码 :1000 5 4) ，以便今后修订时参考和组织公安部天津消

防研究所、四川消防研究所作出解释 。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人 :

主编单位:公安部天津消防研究所

公安部四川消防研究所

参编单位:中国建筑科学研究院

中国建筑东北设计研究院有限公司

中国中元国际工程有限公司

中国市政工程华北设计研究院

中国中轻国际工程有限公司

中国寰球化学工程公司

中国建筑设计研究院

公安部沈阳消防研究所

北京市建筑设计研究院

天津市建筑设计院

清华大学建筑设计研究院

东北电力设计院

华东建筑设计研究院有限公司

上海隧道工程轨道交通设计研究院

北京市公安消防总队

上海市公安消防总队
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天津市公安消防总队

四川省公安消防总队

陕西省公安消防总队

辽宁省公安消防总队

福建省公安消防总队

主要起草人 :杜 兰萍马恒倪照鹏卢国建沈纹

王宗存黄德祥邱培芳张磊 王 炯

杜霞王金元高建民郑晋旧日周 详
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1 总则

1. 0.1 为了预防建筑火灾，减少火灾危害，保护人身和财产安

全，制定本规范 。

1. O. 2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:

1 厂房;

2 仓库;

3 民用建筑;

4 甲、乙、丙类液体储罐(区) ; 

5 可燃、助燃气体储罐(区) ; 

6 可燃材料堆场;

7 城市交通隧道 。

人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工工程和火力发

电厂与变电站等的建筑防火设计，当有专门的国家标准时，宜从其

规定 。

1. O. 3 本规范不适用于火药、炸药及其制品厂房(仓库 〉 、花炮

厂房(仓库)的建筑防火设计 。

1. O. 4 同一建筑内设置多种使用功能场所时，不同使用功能

场所之间应进行防火分隔，该建筑及其各功能场所的防火设计

应根据本规范的相关规定确定。

1. O. 5 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策，针对建筑及其

火灾特点，从全局出发，统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济

合理。

1. O. 6 建筑高度大于 250m 的建筑，除应符合本规范的要求



外，尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施，其防火设计

应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证 。

1. O. 7 建筑防火设计除应符合本规范的规定外，尚应符合国

家现行有关标准的规定 。
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2 术语、符号

2. 1 术语

2. 1. 1 高层建筑 high- rise building 

建筑高度大于 27m 的住宅建筑和建筑高度大于 24m 的非

单层厂房、仓库和其他民用建筑 。

注 .建筑高度的计算应符合本规范附录 A 的规定.

2. 1. 2 裙房 podium 

在高层建筑主体投影范围外，与建筑主体相连且建筑高度

不大于 24m 的附属建筑 。

2. 1. 3 重要公共建筑 important public building 

发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影

响的公共建筑 。

2. 1. 4 商业服务网点 commercia l facili ties 

设置在住宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑

面积不大于 300旷的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业

性用房 。

2. 1. 5 高架仓库 high rack storage 

货架高度大于 7m 且采用机械化操作或自动化控制的货

架仓库 。

2. 1. 6 半地下室 semi-basement 

房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均

净高 1 / 3 ，且不大于 1/ 2 者 。

2. 1. 7 地下室 basement 

房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均
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净高 1 / 2 者 。

2.1.8 明火地点 open flam巳 loca t i on

室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点 (民用建筑内的

灶具 、电磁炉等除外) 。

2. 1. 9 散发火花地点 sparking site 

有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊、气割等作业的

固定地点 。

2. 1. 10 耐火极限 fir e res istance ra ting 

在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火

的作用时起，至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间，

用小时表示 。

2. 1. 11 防火隔墙 fir e partition wall 

建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定

要求的不燃性墙体 。

2. 1. 12 防火墙 fir e wa ll 

防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极

限不低于 3 . OOh 的不燃性墙体 。

2. 1. 13 避难层(间) refuge f! oor(room) 

建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害 的楼层(房

间) 。

2. 1. 14 安全出口 safety exit 

供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通

室内外安全区域的出口 。

2. 1. 15 封闭楼梯间 enclosed sta ircase 

在楼梯间入口处设置门，以防止火灾的烟和热气进入的楼

梯间 。

2. 1. 16 防烟楼梯间 smoke-proof staircase 

在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统
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称前室)等设施，且通向前室和楼梯间的门均为防火门，以防止

火灾的烟和热气进入的楼梯间 。

2. 1. 17 避难走道 exit passageway 

采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于 3. OOh 的防火

隔墙，用于人员安全通行至室外的走道 。

2. 1. 18 闪点 f! ash point 

在规定的试验条件下，可燃性、液体或固体表面产生的蒸气

与空气形成的泪合物，遇火源能够闪燃的液体或固体的最低温

度(采用闭杯法测定) 。

2. 1. 19 爆炸下限 lower explosion limit 

可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物，遇火源即

能发生爆炸的最低浓度 。

2. 1. 20 沸溢性油品 boil-over oi l 

含水并在燃烧时可产生热波作用的油品 。

2. 1. 21 防火间距 fire s巳paration distance 

防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑，便于消防扑救

的间隔距离 。

注防火间距的计算方法应符合本规范附录 B 的规定 。

2. 1. 22 防火分区 fir e compartment 

在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而

戚，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局

部空间 。

2. 1. 23 充实水柱 full water spo ut 

从水枪喷嘴起至射流 90% 的水柱水量穿过直径 380mm

圆孔处的一段射流长度。

2.2 符 口
可

A一一泄压面积;
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C一一泄压比;

D一一储罐的直径 ;

DN 管道的公称直径;

6. H 建筑高差;

L一一隧道的封闭段长度;

N 人数;

η÷→座位数;

K一一-爆炸特征指数;

V一一建筑物、堆场的体积，储罐、瓶组的容积或容量;

w-一一可燃材料堆场或粮食筒仓、席穴囤 、土圆仓的储量 。
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3 厂房和仓库

3. 1 火灾危险性分类

3. 1. 1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性

质及其数量等因素划分 ， 可分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合

表 3. 1. 1 的规定 。

表 3. 1. 1 生产的火灾危险性分类

生产的火灾
使用或产生下列物质生产的火灾危险性特征

危险性类别

1 闪点小于 28
0

C 的液体;

2 爆炸下限小于 1 0 % 的气体，

3 . 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物

质;

4. 常温下受到水或空气中水蒸气的作用 . 能产生可燃气体并引起

甲 燃烧或爆炸的物质:

5 . 遇酸 、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫黄等易燃的无机

物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;

6 . 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物

质;

7 . 在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产
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续表 3. 1. 1

生产的火灾
使用或产生下列物质生产的火灾危险性特征

危险性类别

1. 1 1̂ 点不小子 2S.C ，但小子 60.C 的液体，

2 . 爆炸下限不小于 10% 的气体，

3 . 不属于印类的氧化剂 j

乙 4 . 不属于哥l 类的易燃固体 ;

5 . 助燃气体 ，

6 . 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘 、纤维、闪点不小

于 60 .C 的液体雾滴

丙
1. 闪点不小于 60.C 的液体 ;

2 . 可燃固体

1.对不燃烧物质进行Jm "'[ ，并在高温或熔化状态下经常产生强辐

射热、火花或火焰的生产 ;

丁 2 . 利用气体 、液体、团体作为燃料或将气体、液体迸行燃烧作其他

用的各种生产 ;

3 . 常温下使用或力11工难燃烧物质的生产

戊 常 可li下使用或加工不燃烧物质的生产

3. 1. 2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不 同火灾危

险性生产时，厂房或防火分区 内的生产火灾危险性类别应按

火灾危险性较大的部分确定 ; 当生产过程中使用或产生易

燃、可燃物的量较少，不足以构成爆炸或火灾危险时，可按实

际情况确定; 当 符合下述条件之一 时 ， 可按火灾危险性较小

的部分确定 :

1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑



面积的比例小于 5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于 1 0 % , 

且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大

的生产部分采取了有效的防火措施;

2 丁 、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封

闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统

或自动抑爆系统，且油漆工段占所在防火分区建筑面积的 比例

不大于 20 % 。

3. 1. 3 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存

物品中的可燃物数量等因素划分，可分为甲、乙、丙、丁、戊类，

并应符合表 3 . 1. 3 的规定 。

表 3. 1. 3 储存物品的火灾危险性分类

储存物品的火灾
储存物品的火灾危险性特征

危险性类别

1. 闪点小于 28'C 的液体;

2 . 爆炸下限小于 [ 0 % 的气体，受到水或空气中水蒸气的作用能

产生爆炸下限小于 10 %气体的团体物质 ;

3 . 常温下能自行分解或在空气 中 氧化能导致迅速自燃或爆炸

的物质;

甲 4 . 常温下受到71<或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并弓 |

起燃烧或爆炸的物质;

5. 遇酸、受热、撞击、摩擦以及 i应有机物或硫黄等易燃的无机

物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;

6. 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸

的物质
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续表 3. 1. 3

储存物品的火灾

危险性类别
储存物品的火灾危险性特征

1.闪点不小子 28.C ，但小于 60.C 的液体;

2. 爆炸下限不小于 10%的气体;

3 . 不属于甲类的氧化剂;
乙

4 . 不属于甲类的易燃固体;

5. 助燃气体，

6. 常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品

1 闪点不小子 60.C 的液体，
丙

2. 可燃团体

丁 难燃烧物品

戊 不燃烧物品

3. L 4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危

险性物品时，仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最

大的物品确定 。

3. L 5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性，当可燃包装重量

大于物品本身重量 1 /4 或可燃包装体积大于物品本身体积的

1/2 时，应按丙类确定 。

3.2 厂房和仓库的耐火等级

3. 2. 1 厂房和仓库的耐火等级可分为一 、二 、 三 、四级，相应建

筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定外，不应低

于表 3 . 2. 1 的规定 。
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表 3.2 . 1 不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限 (h)

耐火等级

构件名称

一级 二级 三级 四级

不燃性 不燃位 不燃性 不燃性
防火埔

3.00 3.00 3.00 3. 00 

承重墙
不燃性 不燃性 不燃性 到E燃性

3.00 2. 50 2. 00 。.50

楼梯间和前室的墙 不燃性 不燃性 不燃性 难燃性
墙

电梯井的墙 2.00 2.00 ]. 50 O. 50 

疏散走道 不燃性 不燃性 不燃性 难燃性

两侧的隔墙 1. 00 1. 00 O. 50 。.2 5

非承重外墙 不燃性 不燃性 难燃性 难燃性

房间隔墙 。. 75 O. 50 O. 50 O. 25 

不燃性
柱

不燃性 不燃性 难燃性

3.00 2. 50 2.00 O. 50 

不燃性 不燃性 不燃性 2住燃性
梁

2.00 1. 50 ]. 00 0. 50 

不燃性
楼板

不燃性 不燃性 难燃性

1. 50 1. 00 O. 75 O. 50 

屋"ßi承重构{斗，
不燃性 不燃性 难燃性

可燃性
]. 50 1. 00 O. 50 
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续表 3. 2.1

i!û{火等级

构件名称

一级 二级 三级 四级

不燃性 不燃性 不燃性
疏散楼梯 可燃性

]. 50 1. 00 O. 75 

不燃性 难燃性 对E燃性
吊顶 (包括吊顶搁栅} 可燃性

O. 25 O. 25 0.1 5 

注·二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶，主主耐火极限不限 .

3.2.2 高层厂房，甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级，建

筑面积不大于 300旷的独立甲、Z类单层厂房可采用三级耐火

等级的建筑。

3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应

低于三级。

使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的

丁类厂房，其耐火等级均不应低于二级，当为建筑面积不大于

500旷的单层丙类厂房或建筑面积不大于 1000旷的单层丁类

厂房时，可采用三级耐火等级的建筑。

3.2.4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品

的建筑，其耐火等级不应低于二级。

3.2. 5 锅炉房的耐火等级不应低于二级，当为燃煤锅炉房且

锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时，可采用三级耐火等级的建筑 。

3.2.6 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于

二级 ，其他防火设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电

站设计防火规范 ))GB 50229 等标准的规定。

3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层 Z类仓库和储存

可燃液体的多层丙类仓库，其耐火等级不应低于二级。
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单层乙类仓库，单层丙类仓库 ，储存可燃固体的多层丙类

仓库和多层丁、戊类仓库，真耐火等级不应低于三级。

3. 2. 8 粮食筒仓的耐火等级不应低于二级; 二级耐火等级的

粮食筒仓可采用钢板仓 。

粮食平房仓的耐火等级不应低于三级;二级耐火等级的散

装粮食平房仓可采用无防火保护的金属承重构件 。

3. 2.9 甲、乙类厂房和甲、Z 、丙类仓库内的防火墙，其耐火极

限不应低于 4.00h 。

3.2.10 一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱，其耐火极限

分别不应低于 2 . 50h 和 2. ooh 。

3.2.11 采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、

多层厂房(仓库)的屋顶承重构件，其耐火极限不应低于

1. OOh 。

3.2.12 除甲、乙类仓库和高层仓库外，一、二级耐火等级建筑

的非承重外墙，当采用不燃性墙体时，其耐火极限不应低于

O . 2 5 h; 当采用难燃性墙体时，不应低于 O . 5 0h 。

4 层及 4 层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓

库)的非承重外墙，当采用不燃性墙体时，其耐火极限不限 。

3.2.13 二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙，当采用难燃

性墙体时，其耐火极限应提高 O . 2 5 h 。

3.2.14 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢

筋棍凝土的楼板，其耐火极限不应低于 O. 75h 。

3.2.15 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶，其屋面

板的耐火极限分别不应低于1. 50h 和1. OOh。

3.2. 16 一 、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃材

料 。

屋面防水层宜采用不燃、难燃材料， 当采用可燃防水材料

且铺设在可燃、难燃保温材料上时，防水材料或可燃、难燃保温
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材料应采用不燃材料作防护层。

3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板，当确需采

用金属夹芯板材时， 其芯材应为不燃材料，且耐火极限应符合

本规范有关规定 。

3.2.18 除本规范另有规定外，以木柱承重且墙体采用不燃材

料的厂房(仓库 ) ，其耐火等级可按四级确定 。

3.2.19 预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火

保护措施，且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极

限。

3.3 厂房和仓库的层数、面积和平面布置

3.3.1 除本规范另有规定外，厂房的层数和每个防火分区的

最大允许建筑面积应符合表 3.3.1 的规定。

表 3.3.1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积

每个防火分区的最大

允许建筑面积 (m' )
生产的火灾 厂房的 最多允许

危险性类别 耐火等级 层敛
单层 多层 高层 地下或半地下厂房

厂房 厂房 厂房 (包括地下或半地下室 )

一级 宜采用 4000 3000 
甲

二级 单层 3000 2000 

一级 不限 5000 4000 2000 
乙

二级 6 4000 3000 1500 
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续表 3.3 . 1

每个防火分区的最大

允许建筑面积{时 )
生产的火灾 厂房的 最多允许

危险性类别 耐火等级 层数
单层 多层 高层 地下或半地下厂房

厂房 厂房 厂房 {包括地下或半地下室)

一级 不限 不限 6000 3000 500 

丙 二级 不限 8000 4000 2000 500 

三级 2 3000 2000 

一、二级 不限 不限 不限 4000 1000 

丁 三级 3 4000 2000 

四级 1 1000 

一 、二级 不限 不限 不限 6000 1000 

戊 三级 3 5000 3000 

四级 1 1500 
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注 : 1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂

房，当其防火分区的建筑面积大子本表规定，且设置防火墙确有困难时，可

采用防火卷帘或防火分隔水慕分隔 。 采用防火卷帘肘，应符合本规范第

6. 5.3 条的规定，采用防火分隔水幕时，应符合现行国家标准《 自动暖水灭

火系统设计规范 ))GB 50084 的规定 。

2 除麻纺厂房外，一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单 、 多层

纺织厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本袤的规定增加 0.5

倍，但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之阔均应采用耐火

极限不低于 2. 50h 的防火隔墙分隔，需要开设门、窗 、洞口时，应设置甲级

防火门、窗 。

3 一 、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房，其每个防火分 区的最

大允许建筑面积可按本表的规定增加1. 5 倍 。 一 、 二级耐火等级的湿

式造纸联合厂房，当纸机烘缸罩内设置 自动灭火系统，完成工段设置有

效灭火设施保护时，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要

求确定。

4 一 、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔，当每层工作人搬不超过 2 人肘 ，

其层数不限 。

5 -、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料 、备料及成组配方 、制丝 、

储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应

划分独立的防火分隔单元，当工艺条件许可时，应采用防火墙进行分

隔。其中帘j 丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区，且每个防火

分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定，但制丝、储丝及卷接包车

闽之闽应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和J. OOh 的楼饭进行

分隔 。 厂房内各水平和坚向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓~

的措施 。

6 厂房内的操作平台、检修平台 ， 当使用人数少于lO人时，平台的面积可不

计入所在防火分区的建筑面积内 。

7 "一"表示不允许 。

3.3.2 除本规范另有规定外，仓库的层数和面积应符合表

3.3.2 的规定。
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表 3. 3.2 仓库的层数和面积

每座仓库的最大允许占地面积和

每个防火分区的最大允许建筑面积(时)

地下或半地

仓库的 最多 下仓库(包
储存物品的火灾 单层仓库 多层仓库 高层仓库

耐火 允许 括地下或
危险性类别

等级 层数 半地下室)

每座 防火 每座 防火 每座 防火 防火

仓库 分区 仓库 分区 仓库 分区 分区

3 、4 项 一级 1 180 60 
甲

1 、 2 、 5 、 6 项 一、二级 750 250 

一、二级 3 2000 500 900 300 
1 ， 3 ， 4 项

三级 I 500 250 

Z 

一 、二级 5 2800 700 1500 500 
2 ， 5 、 6 项

三级 1 900 300 

一、二级 5 4000 1000 2800 700 150 
1 项

三级 1 1200 400 

丙

一 、二级 不限 6000 1500 4800 1200 4000 1000 300 
2 项

三级 3 2100 700 1200 400 
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续表 3.3.2

每座仓库的最大允许占地面积和

每个防火分区的最大允许建筑面积 (m' )

地下或半地

仓库的 最多 下仓库(包
储存物晶的火灾 单层仓库 多层仓库 高层仓库

耐火 允许 括地下或
危险性类别

等级 层数 半地下室)

每座 防火 每座 防火 每座 防火 防火

仓库 分区 仓库 分区 仓库 分区 分区

一、二级 不限 不限 3000 不限 1500 4800 1200 500 

了 三级 3 3000 1000 1500 500 

四级 1 2100 700 

一、二级 不限 不限 不限 不限 2000 6000 1500 1000 

戊 三级 3 3000 1000 2100 700 

四级 1 2100 700 

注 : 1 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隅，甲 、 乙类仓库内防火分区之

间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下

室)的最大允许占地面积，不应大子相应类别地上仓库的最大允许占地面

积。

2 石油库区内的桶装油晶仓库应符合现行国东标准 4石油库设计规范》

GB 50074 的规定 。

3 -、二级耐火等级的煤均化靡，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大

于I2000m' 。

4 独立建造的硝量最镀仓库、电石仓库、骤乙烯等高分子制晶仓库、尿素仓库、
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配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库，当建筑的耐火等级不低于二级时，每座

仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表

的规定增加1. 0 倍。

5 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于 12000m' .每

个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 3000m' ;三级耐火等级粮食平

房仓的最大允许占地面积不应大于 3000m' .每个防火分区的最大允许建

筑面积不应大于 1000m' 。

6 一、二级耐火等级旦占地面积不大于 2000m' 的单层棉花库房，其防火分区

的最大允许建筑面积不应大于 2000m' 。

7 一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面

积，应符合现行国家标准《冷库设计规范))GB 50072 的规定。

8 ..一"表示不允许。

3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时， 每个防火分区的最大

允许建筑面积可按本规范第 3. 3. 1 条的规定增加1. 0 倍 。

当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分

区的最大允许建筑面积不限 。 厂房内局部设置自动灭火系

统时，其防火分区的增加面积可按该局部面积的1. 0 倍计

算 。

仓库内设置自动灭火系统时，除冷库的防火分区外，每

座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建

筑面积可按本规范第 3 . 3. 2 条的规定增加1. 0 倍 。

3.3.4 甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地

下。

3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，确需贴

邻本厂房时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限

不低于 3.00h 的防爆墙与厂房分隔，且应设置独立的安全

出口。

办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不

低于 2.50h 的防火隔墙和1. OOh 的楼极与其他部位分隔，并应
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至少设置 1 个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的

门时，应采用乙级防火门。

3.3.6 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定:

1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过 1 昼

夜的需要量;

2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于

1. 50h 的不燃性楼板与其他部位分隔;

3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于 2. 00 h 的防

火隔墙和1. OOh 的楼板与其他部位分隔;

4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第 3 . 3. 2 条和第

3. 3. 3 条的规定。

3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其

容量不应大于 5m3 0 设置中间储罐的房间，应采用耐火极限不

低于 3 . OO h 的防火隔墙和1. 50h 的楼板与其他部位分隔，房间

门应采用甲级防火门 。

3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不

应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类

厂房专用的 10kV 及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞

口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准

《爆炸危险环境电力装置设计规范 ))GB 50058 等标准的规

足三。

乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防

火窗。

3.3.9 员工宿舍严禁设置在仓库内。

办公室、休息室等严禁设置在甲、 Z 类仓库内，也不应

贴邻。

办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐火极限

不低于 2.50h 的防火隔墙和1. OOh 的楼板与其他部位分隔，并



应设置独立的安全出口 。 隔墙上需开设相互连通的门时，应采

用 Z级防火门 。

3.3.10 物流建筑的防火设计应符合下列规定:

1 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时，应按本规

范有关厂房的规定确定，其中仓储部分应按中间仓库确

定 。

2 当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时，

应按本规范有关仓库的规定确定，但当分拣等作业区采用防火

墙与储存区完全分隔时，作业区和储存区的防火要求可分别按

本规范有关厂房和仓库的规定确定。其中，当分拣等作业区采

用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时，除自动化控制

的丙类高架仓库外，储存区的防火分区最大允许建筑面积和储

存区部分建筑的最大允许占地面积，可按本规范表 3 . 3.2 (不

含注)的规定增加 3. 。倍:

1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡

沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不

低于一级 ;

2 )储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级;

3 )建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系

统 。

3.3.11 甲、乙类厂房(仓库)内不应设置铁路线 。

需要出入蒸汽机车和内燃机车的丙、丁、戊类厂房(仓库) , 

其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火措施 。

3. 4 厂房的防火间距

3.4.1 除本规范另有规定外，厂房之间及与 Z 、丙、丁、戊类仓

库、民用建筑等的防火间距不应小于表 3. 4.1 的规定，与甲类

仓库的防火间距应符合本规范第 3.5.1 条的规定。
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N 
E咀

甲 类

厂房

乙类

厂房

丙类

厂房

名

单 、 多层

单、多层

高层

单、多层

高层

表 3.4.1 厂房之间及与乙、丙、丁 、戊类仓库、民用建筑等的防火间距 (m)

甲类厂房 乙类厂房(仓库) 丙、丁 、戊类厂房(仓库) 民用建筑

称 单、多层 单、多层 高层 单 、多层 高层 德房，单 、多层

一、二级 一、二级 三级 一、二级 一 、二级 三级 四级 一、二级 一、二级 三级 四级

一、二级 1.2 12 14 13 '12 14 16 13 

一 、二级 12 10 12 13 10 12 14 13 25 

三级 14 12 14 15 12 14 16 15 

一、二级 13 13 15 13 13 15 17 13 

一 、二级 12 10 12 13 10 12 14 13 10 12 14 

三级 14 12 14 15 12 14 16 15 12 14 16 

四级 16 14 16 17 14 16 18 17 14 16 18 

一、二级 13 13 15 13 13 15 17 13 13 15 17 

高层

一类 二类

50 

20 15 

25 20 

20 15 



N 
w 

丁、戊

类

厂房

室外

变、配

电站

名

单、多层

高层

变压器

总i由量

(1) 

甲类厂房

称 单、多层

一 、二级

一、二级 12 

三级 14 

四级 16 

一 、二级 13 

二主5 ，

';;;; 10 

> 10 , 
25 

主三50

> 50 

续表 3. 4. 1

乙类厂房(仓库) 丙、丁、戊类厂房(仓库) 民用建筑

单、多层 高层 单 、多层 高层 裙房，单、多层 高层

一、二级 三级 一 、二级 一、二级 三级 四级 一、二级 一、二级 三级 四级 一类 二类

10 12 13 10 12 14 13 10 12 14 15 13 

12 14 15 12 14 16 15 12 14 16 

18 15 

14 16 17 14 16 18 17 14 16 18 

13 15 13 13 15 17 13 13 15 17 15 13 

12 15 20 12 15 20 25 20 

25 25 25 15 20 25 15 20 25 30 25 

20 25 30 20 25 30 35 30 



注 : 1 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宣小于 50m ; 与明火或散发火花地点，不宜小于 30m。单、多层戊类厂房之间及与

33 戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少 2m，与民用建筑的防火闽 aê:可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第 5. 2 . 2 条

的规定执行。 为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房的防火间距不应小于 6m。

确需相邻布置时，应符合本表注 2 、3 的规定。

2 两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一例外墙为防火墙且

屋顶的耐火极限不低于1. OOh 时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于 4m。 两座丙、丁、戊类厂房相邻两面

外墙均为不燃性墙体.当无外嚣的可燃性屋楠，每面外墙上的门 、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的 5 % ，且门、

窗 、洞口不正对开设时，其防火间距可按本袤的规定减少 25%。甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第 3.3.5 条规定

外的其他建筑财邻。

3 两座一、二级耐火等级的厂房，当相邻较低一面外墙为防火植旦较低一座厂房的屋顶无天窗，屋顶的耐火极限

不低于1. OOh，或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设 置 甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第

6.5 . 3 条的规定设置防火卷帘肘，甲、乙类厂房之间的防火间距不应小子 6 m j 丙 、丁、戊 类厂房之间的防火间距

不应小于 4m。

4 发电厂内的主变压器，其油量可按单台确定 。

5 耐*-等级低于四级的既有厂房 ，其耐火等级可按四级确定。

6 当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻肘，应符合本表注 2 、 3 的规定。



3.4.2 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于 SOm ，

与明火或散发火花地点的防火间臣不应小于 30m。

3.4.3 散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与铁路、道路等

的防火间距不应小于表 3 . 4.3 的规定，但甲类厂房所属厂内

铁路装卸线当有安全措施时，防火间距不受表 3 . 4. 3 规定的

限制 。

名称

甲类厂房

表 3.4. 3 散发可燃气体 、可燃蒸气的甲类厂房

与铁路、道路等的防火间距 (m)

厂外铁路线 厂内铁路线

中心线 中心线
厂外道路路边

30 20 15 

厂内道路路边

主要 次要

10 5 

3.4.4 高层厂房与甲、乙、丙类液体储罐，可燃、助燃气体

储罐，渡化石油气储罐，可燃材料堆场(除煤和焦炭场外)

的防火间距，应符合本规范第 4 章的规定，且不应小子

13m 。

3.4. 5 丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一 、二级

时，丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适当减小，但应

符合下列规定:

1 当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙，或比相邻

较低一座建筑屋面高 15m 及以下范围内的外墙为无门、窗、洞

口的防火墙时，其防火间距不限;

2 相邻较低一面外墙为防火墙，且屋顶元天窗或洞口、屋

顶的耐火极限不低于1. OOh ，或相邻较高一面外墙为防火墙，

且墙上开口部位采取了防火措施，其防火间距可适当减小，但

不应小于 4m 。

3.4.6 厂房外附设化学易燃物品的设备，其外壁与相邻厂房



室外附设设备的外壁或相邻厂房外墙的防火间距，不应小于本

规范第 3. 4. 1 条的规定 。 用不燃材料制作的室外设备，可按

一、二级耐火等级建筑确定 。

总容量不大于 1 5旷的丙类液体储罐，当直埋于厂房外墙

外，且面向储罐一面 4.0m 范围内的外墙为防火墙时，其防火

间距不限 。

3.4. 7 同一座"U"形或"山"形厂房中相邻两翼之间的防火间

距，不宜小于本规范第 3.4 . 1 条的规定，但当厂房的占地面积

小于本规范第 3 . 3. 1 条规定的每个防火分区最大允许建筑面

积时，其防火间距可为 6m 。

3. 4.8 除高层厂房和甲类厂房外，其他类别的数座厂房占地

面积之和小于本规范第 3 . 3. 1 条规定的防火分区最大允许

建筑面积(按其中较小者确定，但防火分区的最大允许建筑

面积不限者，不应大于 10000 m2 ) 时，可成组布置 。 当厂房建

筑高度不大于 7m 时，组内厂房之间的防火间距不应小于

4m; 当厂房建筑高度大于 7m 时，组内厂房之间的防火间距

不应小于 6m。

组与组或组与相邻建筑的防火间距，应根据相邻两座中耐

火等级较低的建筑，按本规范第 3 . 4 . 1 条的规定确定 。

3.4.9 一级汽车加油站、一级汽车加气站和一级汽车加油加

气合建站不应布置在城市建成区内。

3. 4.10 汽车加油、加气站和加油加气合建站的分级，汽车

加油、加气站和加油加气合建站及其加油(气)机、储油(气)

罐等与站外明火或散发火花地点、建筑、铁路、道路的防火

间距以及站内各建筑或设施之间的防火间距，应符合现行

国家标准《 汽车加油加气站设计与施工规范 )) GB 50156 的

规定 。

3.4.11 电力系统电压为 35 kV~500kV 且每台变压器容量不










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































